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Hal seperti inikah yg harus terjadi



Hal seperti inikah yg harus terjadi



Pemeliharaan adalah suatu usaha/kegiatan terpadu yang dilakukan

terhadap instalasi pembangkit dan sarana pendukungnya, untuk

mencegah kerusakan atau mengembalikan/memulihkan instalasi

dan sarananya kepada keadaan yang layak, sehingga kontinuitas

penyaluran tenaga listrik dapat terjamin.

Definisi umum



 Untuk meningkatkan reliability, availability dan effisiensy.

 Untuk memperpanjang umur peralatan

 Mengurangi terjadinya kegagalan atau kerusakan peralatan

 Meningkatkan safety peralatan

 Mengurangi waktu padam akibat sering gangguan

Tujuan pemeliharaan



Hubungan antara Pemeliharaan 

dengan Sasaran Perusahaan



Semua peralatan yang beroperasi akan menuju rusak karena

umurnya, maka perlu dipelihara untuk mempertahankan atau

mengembalikan pada tingkat prestasi/unjuk kerja awalnya

Mengapa peralatan harus

dipelihara ?



KURVA KINERJA PERALATAN 
TERHADAP WAKTU

TAHUN OPERASI

PEMELIHARAAN
PEMELIHARAAN

PEMELIHARAAN
PEMELIHARAAN

Tidak dipelihara

Dipelihara



Mengapa Perlu Pemeliharaan



Maintenance Vs Performance



Koordinasi Maintenance



• Kesalahan desain

• Kesalahan pemilihan material

• Kesalahan proses pembuatan

• Kesalahan pemasangan

• Kesalahan operasi

• Kesalahan pemeliharaan

Kerusakan / gangguan peralatan

terjadi antara lain karena :



KURVA JUMLAH GANGGUAN
TERHADAP WAKTU

Tahun Operasi
1 2 3 4 5 6 7 80

- salah pasang

- salah design

- salah material

- salah proses pembuatan

- salah operasi

- deteorasi

- retak, aus

bocor, lelah

Pemeliharaan baik



Failure



Failure



Failure



Yang mempercepat laju kerusakan peralatan/

memperpendek usia

Stress elektrikal
• Over voltage / tegangan lebih

• Over current / arus lebih

Stress mekanikal
• Tarikan

• Puntiran

• Gesekan

Stress Thermal
• Hot Spot

• Over heating

Chemical/kimia
• Oksidasi

• Korosi

• Dissolved gas



Unsur - unsur utama
pemeliharaan

! Manajemen yang efective dan efisien

! SDM / tenaga kerja yang ahli dan terampil serta berdisiplin

! Material dalam jumlah yang cukup

! Dana yang tersedia pada waktunya 

! Peralatan kerja yang memadai 



Why

Maintenance
MAINTAIN and/or 

IMPROVE 

AVALIABILITY and

RELIABILITY

MAINTAIN and/or 

IMPROVE 

SAFETY

MAINTAIN and/or 

IMPROVE 

EFFICIENCY



Sejarah Pemeliharaan



Strategi Pemeliharaan



Breakdown Maintenance



Breakdown Maintenance



Preventive Maintenance



Preventive Maintenance



Preventive Maintenance



Preventive Maintenance



Preventive Maintenance



Predictive Maintenance



Predictive Maintenance



Predictive Maintenance



Predictive Maintenance



Condition Monitoring



Monitoring



Monitoring



Integrated Condition Monitoring



Thermography



Oil Analysis



Vibrasi



Vibrasi



Vibrasi



Proactive Maintenance



Proactive Maintenance



Proactive Maintenance



Reliability Centered 

Maintenance



Pengertian RCM



Tujuan RCM



Tujuan RCM



Tujuan RCM



Prinsip RCM





Mekanisme pemeliharaan

• P L A N N I N G ( perencanaan )

• O R G A N I Z I N G ( organisasi )

• A C T U A T I N G  ( pelaksanaan )

• C O N T R O L L I NG ( evaluasi )



INFORMASI

JAM KERJA PERALATAN

LAPORAN OPERASI

LAPORAN PEMELIHARAAN

BUKU PETUNJUK PABRIK

PERKIRAAN KONDISI 

PERALAATAN 

PENGOLAHAN INFORMASI

MENENTUKAN JADWAL KOORDINASI PELAKSANAAN

DENGAN DISPATHCER DAN APJ

PERSIAPAN ADMINISTRASI

SPK ,K 3, JOB SHEET, SPPD

PERSIAPAN SUMBER DAYA :

• MATERIAL

• SDM

• PERALATAN KERJA

PELAKSANAAN

EVALUASI

HASIL PEMELIHARAAN

COMISSIONINGPENGOPERASIAN

•SE 032 + SUPLEMENT
MENENTUKAN JENIS

PEMELIHARAAN

MENENTUKAN ITEM

PERALATAN YANG AKAN

DIPELIHARA

MENENTUKAN KEBUTUHAN 

MATERIAL DAN ALAT KERJA

• PENGAWAS PEKERJAAN

• PENGAWAS K3

• PENGAWAS MANUVER

• SESUAI JOB SHEET

• DOKUMEN PENGUKURAN

PERENCANAAN DIORGANISIR

IMPLEMENTASI POAC DALAM

PEMELIHARAAN



Manfaat Manajemen Pemeliharaan
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ACUAN PEMELIHARAAN PERALATAN

DI LINGKUNGAN PLN P3B JB

SE 032/PST/1984 + SUPLEMEN



• Transformator ( Trafo Tenaga ).

• Pemutus Tenaga ( PMT )

• Pemutus Tenaga ( PMT ) u/ Sektor Transmisi TET

• Pemisah ( PMS Bus dan PMS Line )

• Trafo Arus ( CT )

• Trafo Tegangan ( PT )

• Lightning Arrester ( LA )

• Neutral Grounding Resistor ( NGR )

• GIS & Compartement GIS

• Busbar

• Sistim DC (  Batere )

• Sistim Proteksi 

• Saluran Udara Tegangan Tinggi ( SUTT )

• Saluran Kabel Tegangan Tinggi ( SKTT )

• Saluran Kabel Laut Tegangan Tinggi ( SKLT )

• Kompensator ( Induktor / Kapasitor )

• M e t e r

• Digital Fault Recorder ( DFR ).

PERALATAN YANG DIPELIHARA

../EKS LAPTOPKU/EKS FLASH INDRARTO/suplemen.xls




◼ Condition-Based Maintenance adalah

strategi maintenance yang memanfaatkan

kondisi peralatan sebagai dasar

penentuan kegiatan maintenance

terhadap suatu peralatan .



TINDAKAN

PEMELIHARAAN

KOMPONEN

KONDISI

RESIKO

PREVENTIVE BASED ON 

TIME

PREVENTIVE BASED ON 

CONDITION&RISK

CORRECTIVE BASED ON 

FAILURE

PREVENTIVE BASED ON 

TIME

PREVENTIVE BASED ON 

CONDITION&RISK

CORRECTIVE BASED ON 

FAILURE

PREVENTIVE BASED ON 

TIME

PREVENTIVE BASED ON 

CONDITION&RISK

CORRECTIVE BASED ON 

FAILURE

CORRECTIVE BASED ON 

CONDITION&RISK

COMPONENT

DRIVEN

CONDITION

DRIVEN

RISK

DRIVEN

1980 1990 2000

PREVENTIVE BASED ON 

TIME

CORRECTIVE BASED ON 

FAILURE

COMPONENT

DRIVEN

CORRECTIVE BASED ON 

FAILURE

COMPONENT

DRIVEN

1940

PERKEMBANGAN PEMELIHARAAN :



MAINTENANCE METHOD

CORRECTIVE PREVENTIVE

UNPLANNED PLANNED PERIODIC PREDICTIVE

INSPECTION OVERHAUL
FUNCTION 

CHECKING
TESTING MEASUREMENT

BREAKDOWN CONDITION 

ASSESMENT

VISUAL
MINOR/

MAJOR

FUNCTION 

LUBRICATION

SETTING

ELECTRICAL

MECHANICAL

EVENT RECORDING 

SCHEDULE RECORD

ON-LINE/

IN-SERVICE

OFF-LINE/

OUT OF 

SERVICE

PEMELIHARAAN DI PLN ( SE 032 )



PEMELIHARAAN YANG DILAKUKAN BERDASARKAN 

KONDISI PERALATAN

STATUS KONDISI PERALATAN :

→ MENGGUNAKAN HASIL MONITORING

(OFF / ON LINE) DAN HASIL PEMELIHARAAN

SEBELUMNYA.

→ MERUJUK PADA MODE KEGAGALAN PERALATAN

→ MERUJUK PADA PROSES PENUAAN PERALATAN



→ MENGENALI KARAKTERISTIK PERALATAN

→ PEMELIHARAAN FOKUS PADA KOMPONEN 

KRITIS

→ PERIODE PEMELIHARAAN SESUAI KEBUTUHAN

→ MEMPERPANJANG UMUR PERALATAN



POLA BIAYA PADA 3 METODE PEMELIHARAAN



• BERBASIS WAKTU

• DATA DARI OFF LINE

MONITORING

• BIAYA & MANHOURS TINGGI, 

EFISIENSI RENDAH

• BERBASIS KONDISI

• DATA DARI OFF/ON LINE 

MONITORING, REKAMAN 

OPERASIONAL

• BIAYA & MANHOURS RENDAH, 

EFISIENSI TINGGI

• TIME BASED

MAINTENANCE

• CONDITION BASED

MAINTENANCE
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Pemeliharaan Listrik terdiri dari :

1.Preventive Maintenance (PM) = Overhaul

= Service = Shutdown

= Turn Around (TA), dll.

Ciri-cirinya :

- Off line (equipment dalam keadaan dimatikan)

- Terjadwal (Scheduled): 

- Berdasarkan kalender : mingguan, bulanan, tahunan, 

3 tahunan, 5 tahunan, dlsb.

- Berdasarkan “running hours”: setiap 10.000 jam, dlsb

- Berdasarkan “running distances”: setiap 5.000 km,dll

2.Predictive Maintenance (PdM) = Condition Monitoring

Ciri-cirinya :

- On line (equipment dalam keadaan hidup), atau Off line

- Contoh : Vibration Monitor, Thermography,On line Partial 

Discharge,dll 

3.Corrective Maintenance (CM) → terencana
≈ Breakdown Maintenance → tidak terencana = Fix it when it broke 

= Repair = Perbaikan

-Bisa Off line line, maupun On line.
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Scheduled Overhauls = Service = Shutdown = Turn Around (TA) 

= Preventive Maintenance (PM)

Condition Monitoring = Predictive Maintenance (PdM)

Fix it when it broke    = Repair = Perbaikan 

= Corrective Maintenance (CM) / Breakdown  

Maintenanace



1.1. UMUM

 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi (SUTETI) adalah sarana instalasi tenaga listrik diatas tanah

untuk menyalurkan tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk

(GI) atau dari GI ke GI lainnya (antar GI).

 SUTT/SUTETI merupakan peralatan buatan manusia. Peralatan ini pada

dasarnya bisa rusak baik karena salah pengoperasian, kesalahan saat

konstruksi maupun telah melampaui masa kerjanya (life time).

Pengertian Pemeliharaan adalah kegiatan yang meliputi:

✓ Perawatan/pemeriksaan

✓ Perbaikan

✓ Penggantian

✓ Pengujian
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1.2 . TUJUAN

 Mempertahankan kemampuan kerja peralatan

 Memperpanjang live time peralatan

 Menghilangkan, mengurangi resiko kerusakan

 Mengembalikan kemampuan kerja peralatan

 Mengurangi kerugian secara ekonomis

 Memberi keyakinan keandalan operasinya
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BAB  II

JENIS – JENIS PEMELIHARAAN

SUTT, SUTET & TRANSMISI TENAGA
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2.1. JENIS PEMELIHARAAN 

 Banyak metoda pemeliharaan yang dilakukan mulai dari

yang paling sederhana hingga yang rumit. Beberapa jenis

pemeliharaan antara lain :

✓ Pemeliharaan rutin (Preventive Maintenance)

✓ Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance)

✓ Pemeliharaan darurat (Emergency Maintenance)

✓ Pemeliharaan yang berdasar kondisi / karakter

peralatan (Condition Base Maintenance / CBM)
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2.2. PEMELIHARAAN RUTIN

 Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan / usaha yang 

secara periodik dilakukan untuk mempertahankan 

kondisi jaringan agar selalu dalam keadaan baik 

dengan keandalan dan daya guna yang optimal. 

✓ Dalam pelaksanaannya pemeliharaan rutin terdiri 

dari :

✓ Pemeliharaan tahunan

✓ Pemeliharan lima tahunan
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2.3. PEMERIKSAAN RUTIN

 Pemeriksaan rutin merupakan pemeriksaan secara 

visual (inspeksi):

✓ Ground patrol

✓ Climb up inspection

 Hasil pemeriksaan merupakan data yang dapat 

dipakai:

✓ Evaluasi / perencanaan / pengembangan

✓ Penanggulangan dan pencegahan

✓ Perbaikan / perubahan / modifikasi

✓ Penggantian
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Lanjutan 2.3.

 Ground patrol

✓ Ground patrol adalah jenis pekerjaan

pemantauan/pemeriksaan harian terhadap jalur transmisi

tanpa memanjat tower dilakukan oleh Line walker secara

terjadwal. Obyek yang diperiksa adalah :

➢ Kawat penghantar

➢ Ground wire

➢ Ruang bebas (Right of Way/ROW)

➢ Tower dan halamannya

➢ Lingkungan dan aktifitas masyarakat sekitarnya

 Climb up inspection

✓ Climb up inspection adalah jenis pekerjaan pemeriksaan

terhadap tower berikut perlengkapannya dilakukan oleh

Climber dengan cara memanjat tower pada SUTT/SUTET

yang dalam keadaan bertegangan.

126



Lanjutan 2.3.

✓ Obyek yang diperiksa adalah:

➢ Besi Tower dan kelengkapannya

➢ Kawat penghantar sekitar tower

➢ Ground wire sekitar tower

➢ Klem pemegang kawat dan asesorisnya

➢ Isolator dan asesorisnya

➢ Benda asing yang terdapat pada tower , isolator dan kawat

✓ Melalui pemeriksaan ini diharapkan secara dini dapat ditemukan abnormaly

atau kelainan-kelainan yang dapat menimbulkan gangguan. sehingga

kerusakan dapat segera ditanggulangi yang pada akhirnya keandalan

penyaluran tenaga listrik tetap terjaga dengan baik.
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2.4. PEMERIKSAAN SISTEMATIS

 Pemeriksaan Sistematis adalah pekerjaan pengujian yang dimaksudkan untuk

menemukan kerusakan atau gejala kerusakan yang tidak dapat ditemukan

atau diketahui pada saat inspeksi untuk kemudian disusun saran-saran

perbaikannya.

 Pelaksanaan Pemeriksaan Sistematis ini lebih luas dan lebih teliti dari pada

pemeriksaan rutin. Untuk memperoleh tingkat ketelitian yang tinggi

dipergunakan peralatan bantu.

 Contoh dari pemeriksaan ini misalnya adalah pengujian kemampuan isolator di

laboratorium, pemeriksaan kondisi sambungan dengan menggunakan Infra red

thermovision, pemeriksaan tegangan tembus isolator dengan corona detector,

 Beberapa hal yang mempengaruhi pola pemeliharaan rutin antara lain :

✓ Kondisi alam setempat

polutif alami, polutif industri, gempa, kondisi normal, pertumbuhan

tanaman sepanjang jalur dan disekitar jalur, petir, longsoran dan lain

sebagainya.

✓ Karakteristik kerja peralatan biasanya berdasarkan buku petunjuk

pabrik atau pengalaman yang terjadi selama ini: isolator gelas yang

sering pecah

✓ Sosial kemasyarakatan

penggalian liar, pencurian : grounding – member tower dan lain

sebagainya.
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2.5. PEMELIHARAAN KOREKTIF

 Pemeliharaan Korektif (corrective maintenance) adalah

pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan karena

peralatan mengalami kerusakan atau memerlukan

penyempurnaan.

 Pemeliharaan korektif kebanyakan terjadi karena

jarang atau tidak pernah dilakukan pemeriksaan rutin.
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2.6. PEMELIHARAAN DARURAT

 Pemeliharaan Darurat dilakukan karena telah terjadi

kerusakan pada SUTT/SUTET yang disebabkan oleh

hal-hal diluar rencana seperti : banjir, gempa bumi,

longsor, gunung meletus, kebakaran, tertabrak

kendaraan dan lain sebagainya.

 Pemeliharaan jenis ini sifatnya darurat dan

memerlukan penanganan ekstra serta segera untuk

mengatasinya. Biayanya tentu saja tidak bisa

direncanakan dan mungkin bisa dimasukkan dalam

katagori biaya tak terduga karena memang

kejadiannya diluar kendali manusia. Salah satu

solusinya ialah memasang tower emergency.
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2.7. PEMELIHARAAN BERDASARKAN KONDISI/KARAKTER PERALATAN (CBM)

 Pemeliharaan ini tidak lagi berdasar waktu, namun berdasar

kondisi/karakter peralatan. Dalam satu tahun bisa saja dilakukan

beberapa kali kunjungan atau pemeriksaan tergantung tingkat

potensi gangguan.

 Kerusakan yang terjadi menjadi statistik dan dapat disimpulkan

sebagai trend peralatan. Namun adakalanya kerusakan akibat

fenomena alam yang tidak terlihat sewaktu patroli. Contoh yang

dapat dilakukan CBM adalah :

✓ Pemeriksaan isolator dan asesoris isolator maupun clamp

pada daerah yang polusinya tinggi.

✓ Pemeriksaan jarak tower dan lendutan kawat pada kawasan

luas yang mengalami longsor secara perlahan

✓ Pemeriksaan kondisi pondasi pada daerah longsoran

✓ Pemeriksaan isolator pada daerah yang sering tersambar

petir

✓ Pengukuran nilai pentanahan tower pada daerah pegunungan

atau musim kemarau.
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2.8. CONTOH PEMELIHARAAN SUTT/SUTET

 Berbagai macam pemeliharaan yang pernah terjadi di jaringan 

SUTT / SUTET antara lain :

✓ Penggantian isolator pecah atau rusak lapisan permukaannya

✓ Pembersihan isolator karena polusi

✓ Perbaikan kawat rantas

✓ Perbaikan kawat putus

✓ Pengencangan klem-klem jumper

✓ Pembersihan kawat dari layang-layang

✓ Ground patrol

✓ Climb up inspection 

✓ Pemeriksaan stabilatas pondasi tower (leveling, retak)

✓ Pemeriksaan kelengkapan tapak tower (patok tanda batas tanah 

PLN, urugan tanah tapak tower)

✓ Pengecekan Tahanan Pembumian

✓ Pemeriksaan jarak bebas konduktor dengan benda di sekitarnya

✓ Perbaikan tower yang mengalami deformasi / bengkok-bengkok 

akibat tanah sekeliling pondasi longsor
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Lanjutan 2.8.

✓ Pondasi turun/amblas karena  tanah dasar pondasi mengalami 

sliding/gelincir oleh arus air bawah tanah

✓ Pengelasan baut-baut tower untuk mencegah pencurian

✓ Perbaikan spacer yang le[pas dari konduktor 

✓ Penggantian pentanahan tower /grounding 

✓ Penebangan pohon atau antena komunikasi yang tumbang ke 

arah konduktor (diluar row)

✓ Penggantian besi tower karena pencurian 

✓ Penggantian Tension clamp konduktor  

✓ Pemasangan kembali / reposisi damper yang melorod ke tengah 

gawang

✓ Penggantian lampu aviasi yang mati/rusak

✓ Penyambungan kembali kawat yang putus atau rusak berat

✓ Penggantian asesoris / clamp  yang karatan 

✓ Perbaikan klem kawat jumper yang putus 

✓ Pemasangan pengaman halaman tower
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2.9. 

 Material pengganti existing: isolator; besi diagonal, 

kawat penghantar, ground wire, dan lain sebagainya

 Repair sleeve

 Mid span joint

 Armor rod

 BBM mesin

 Minyak hydraulic

 Sakapen

 Majun

 Minyak WD
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6.1. URAIAN KEGIATAN PEMELIHARAAN

No Kegiatan

Jenis 

Pemeliha

raan

Periode Pemeliharaan Dilaksanakan

Peralatan 

Kerja
P

re
ve

nt
iv

e

C
or

ec
tiv

e

D
et

ec
tiv

e

H
ar

ia
n

M
in

gg
ua
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B
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T
riw
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S
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5 
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B
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ka
n

K
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R
P

: R
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P

ra
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i 

at
au

 P
P

:P
et

ug
as

 

P
em

ne
lih

ar
aa

n

1 Pemeriksaan Ruang 

Bebas sepanjang 

Row   ON PP

Visual,

Tero pong

ranging

meter

2 Pemeriksaan 

Konstruksi Tiang dan 

Perlengka pannya : 

Penghalang Panjat, 

plat tanda 

phasa/nomer tower, 

Kawat grounding

  ON PP

Visual

/ = Jenis dan Siklus Waktu Pemeliharaan

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Ektra Tinggi (SUTET)
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3 Pemeriksaan Isolator 

dari korosi/keretakan   ON PP
Visual,

Teropong

4 Pemeriksaan Pondasi

dan Tanah disekitar

pondasi, apakah

terdapat

keretakan/pecah dan

tanahnya tergenang

air, ambles / longsor

dan pembersihan

halaman

    ON PP

Visual

waterpass

teodolit

5 Pemeriksaan Kawat

petir (CSW/OPCW,

Konduktor,jumper

wire, apakah ada

yang rantas), benda-

benda asing (layang-

layang, plastik);

andongan PP apakah

memenuhi PP syarat

    ON PP

Visual

teropong

6 Pengukuran Hot Spot

dengan termovision      ON PP
Thermo

Vision

Lanjutan 6.1.
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Lanjutan 6.1.

7 Pengukuran Tahanan

Pentanahan kaki tower     ON PP
Megger

Pentanahan

8 Pengencangan Mur /

baut / tower, klem dan

pembersihan isolator

kotor, pengukuran

jarak (GAP) Arching

Horn

   
OF

F
PP

Kunci-kunci

9 Pembersihan Isolator

dari debu dan polutan   
OF

F
PP

Shacaven,

lap majun,

air

10 Pembersihan ruang

bebas sepanjang row    ON PP
Parang,

sabit dll.
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6.2. PETUNJUK PEMELIHARAAN

 Setiap peralatan kerja yang berupa mesin maupun alat ukur wajib

mengikuti buku instruksi yang dikeluarkan oleh pabrikan

 Setiap alat kerja wajib diketahui Safe Working Loadnya (SWL)

 Setiap beban yang akan ditanggung oleh alat kerja wajib diketahui

besarannya

 Setiap petugas wajib mengetahui Safety faktor (SF)

 Setiap petugas wajib mengetahui tanda-tanda kerusakan pada alat kerja

 Setiap alat kerja tidak boleh digunakan kecuali sebagai fungsinya
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6.3. PETUNJUK PEMELIHARAAN PERALATAN KERJA TRANSMISI

 Pemeliharaan komponen transmisi wajib mengikuti prosedur 

kerjanya atau Instruksi Kerja, agar tercapai satu kesepakatan 

untuk meyelesaikan pekerjaan secara runtut/bertahap; tertib; 

lancar dan aman.

 Instruksi Kerja komponen transmisi antara lain:

✓ Pemeliharaan isolator

✓ Pemeliharaan kawat penghantar

✓ Pemeliharaan ground wire

✓ Pemeliharaan rangka tower

✓ Pemeliharaan halaman tower

✓ Pemeliharaan ruang bebas
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6.4. PEMELIHARAAN KOMPONEN TRANSMISI

 Pekerjaan pemeliharaan yang telah diselesaikan harus dilaporkan ke 

pemberi tugas yang memuat :

✓ Proses persiapan

✓ Tanggal, hari, jam pelaksanaan

✓ Personel yang terlibat

✓ Organisasi kerjanya

✓ Peralatan yang dipakai

✓ Material yang digunakan

✓ Tata laksana kerja

✓ Kendala yang dihadapi

✓ Solusi yang telah diterapkan

✓ Pelaksanaan/penerapan K3

✓ Masalah lingkungan

✓ Biaya yang telah dikeluarkan

✓ Saran dan usulan untuk perbaikan

✓ Kesimpulan

 Manfaat laporan pekerjaan :

✓ Data

✓ Bahan analisa untuk pebaikan dan pengembangan

✓ Penilaian unjuk kerja

✓ Lain-lain
162
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2.

Objek pemeliharaan :

Tranformator,

Saluran Udara Tegangan Tinggi, 

Gardu Induk, Pemisah (PMS), 

Pemutus Tenaga Listrik (PMT), 



Objek pemeliharaan :

Penggerak Pemutus Tenaga, Kompesator, 

Peralatan SCADA dan Telekomunikasi, 

PLC, Peralatan Kopling, Kapasitor 

Kopling, Wave trap, Line Matching Unit, 

Peralatan Pengaman, Sistem Pentanahan 

Titik Netral, Kabel Tenaga, Proteksi 

Sistem Penyaluran,   

•
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Objek pemeliharaan :

Charger (Rectifier),  

Automatic Voltaga Regulator (AVR), 

Rangkaian voltage Dropper, 

Rangkaian Proteksi Tegangan Surja 

Hubung, Baterai (DC Power)

90
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Pemeliharaan pada Transmisi Listrik 
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Transformator

Klasifikasi transformator tenaga

Transformator tenaga dapat di klasifikasikan 

menurut sistem

pemasangan dan cara pendinginannya.

1. Pemasangan

❑ Pemasangan dalam

❑ Pemasangan luar
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2. Pendinginan

Menurut cara pendinginannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Fungsi dan pemakaian

❑Transformator mesin (untuk mesin-mesin listrik)

❑Transformator Gardu Induk

❑Transformator Distribusi

2) Kapasitas dan Tegangan

Contoh transformator 3 phasa dengan tegangan kerja di atas 1100 

kV dan daya di atas 1000 MVA ditunjukkan pada Gambar berikut ini.
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Dalam usaha mempermudah pengawasan dalam

operasi, transformator dapat dibagi menjadi:

transformator besar, transformator sedang, dan

transformator kecil.



Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT)
• Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran 

Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah sarana 

instalasi tenaga listrik diatas tanah untuk menyalurkan 

tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk (GI) 

atau dari GI ke GI lainnya (antar GI). 

• SUTT/SUTET terdiri dari kawat/konduktor yang 

direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator–isolator 

dengan sistem tegangan tinggi (30 kV, 70 kV, 150 kV 

dan 500 kV).
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• SUTT/SUTET merupakan peralatan 

buatan manusia. Peralatan ini pada 

dasarnya bisa rusak baik karena salah 

pengoperasian, kesalahan saat konstruksi 

maupun telah melampaui masa kerjanya 

(life time). Salah satu cara untuk 

meningkatkan kemampuan kerja dari 

SUTT / SUTET adalah dengan melakukan 

pemeliharaan SUTT / SUTET.
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• Komponen Saluran udara tegangan  

tinggi terdiri Saluran Udara, Saluran 

Kabel, Perlengkapan SUTT/SUTET, 

Tower, Bagian-bagian tower , 

Kondukror, Kawat Tanah, 

Pentanahan Tower, Isolator.
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Perlengkapan Gardu Induk

• Busbar/Rel, Gardu Induk dengan single 

busbar, Gardu Induk dengan Doble busbar 

, Gardu Induk dengan satu setengah / one 

half busbar, Arrester, Transformator 

Instrumen, Transformator Tegangan, 

Transformator Arus, Transformator Bantu, 

Transformator  Ukur

99



PMS & PMT

PMS terdiri dari Pemisah Engsel, Pemisah 

Putar, Pemisah Siku, Pemisah Luncur

PMT terdiri : PMT dengan Media pemutus 

menggunakan udara, PMT dengan Hampa 

Udara, PMT dengan Media pemutus 

menggunakan Minyak, PMT dengan Sedikit 

Minyak, Penggerak Pemutus Tenaga
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Peralatan Pengaman

Terdiri dari : Lightning Arester , 

Aplikasi PLC, Komunikasi Suara, 

Penggunaan Kanal 

Suara,Teleproteksi Protection 

Signalling, Remote Terminal Unit 

(RTU), Rele Proteksi, Annunciator.
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Sistem pentanahan gardu induk 

• Gardu Induk merupakan suatu sistem

Instalasi listrik yang terdiri dari beberapa

peralatan listrik dan menjadi penghubung

listrik dari jaringan transmisi ke jaringan

distribusi primer.

• Gardu Induk befungsi sebagai penyalur

daya (KVA, MVA) sesuai dengan

tegangan operasinya.
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• Karena peranannya yang sangat penting

dalam menyalurkan daya listrik dan

menjadi penghubung listrik dari jaringan

transmisi ke jaringan distribusi primer

maka harus diterapkan sistem pentanahan

yang memenuhi persyaratan sistem

pengaman yaitu :
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Persyaratan Sistem 

Pentanahan
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• Sistem pentanahan Gardu Induk harus 

peka terhadap gangguan yang terjadi, dan 

secara proposional mampu mendeteksi 

gangguan dengan tepat di area atau zona 

yang di amankan



• Sistem Pentanahan Gardu Induk harus 

handal. Tidak boleh gagal, mampu bekerja 

sesuai dengan pengaturan yang 

diterapkan pada sistem pentanahan 

tersebut. 
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Berbagai macam pemeliharaan yang 

pernah terjadi di jaringan SUTT / SUTET 

antara lain :
• Penggantian isolator pecah

• Pembersihan isolator karena polusi

• Perbaikan kawat rantas

• Pembersihan kawat dari layang-layang

• Pengecekan member tower termasuk number & danger 

plate
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• Pemeriksaan pondasi tower (leveling, retak)

• Pemeriksaan kelengkapan tapak tower (patok tanda 

batas tanah PLN, urugan tanah tapak tower)

• Pengecekan Tahanan Pembumian

• Pemeriksaan jarak bebas konduktor dengan benda di 

sekitarnya

• Tanah sekeliling pondasi longsor

• Pondasi turun, tanah dasar pad mengalami sliding arus 

air bawah tanah

• Kualitas beton pondasi tower 
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• Ketahanan beton terhadap jenis materi tanah/bahan di 

sekelilingnya

• Grounding (cek periodik, rawan pencurian)

• Pohon tumbang (diluar row)

• Pencurian baut & member tower termasuk fenomena 

penggergajian member tower

• Kawat rantas (karena : haspel, pelaksanaan, petir, akibat 

lain)

• Layang-layang
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• Pohon/benda di dalam jarak bebas

• Tension clamp konduktor  (tekanan mesin pres, 

pemilihan mata dies, bahan, manusia)

• Tension clamp gsw (material)

• Suspension clamp konduktor

• Joint sleeve (tekanan mesin pres, pemilihan mata dies, 

bahan, manusia

• Joint box opgw (rawan pencurian)
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Instalasi Listrik

Instalasi Listrik pada Transmisi Listrik

Secara umum, Transmisi listrik menyalurkan tenaga listrik arus

bolak-balik tiga fasa melalui Tower .

Tegangan generator paling tinggi yang dapat dibangkitkan oleh

pembangkit listrik adalah 23 kV.

Pada saat ini, dalam tingkat riset sedang dikembangkan generator

yang dapat membangkitkan tegangan listrik sampai 150 kV.

Diagram satu garis instalasi tenaga listrik pada pusat pembangkit

listrik sederhana ditunjukkan pada gambar dibawah ini.
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Pusat pembangkit listrik yang sudah beroperasi secara komersial

secara umum ditunjukkan pada Gambar.

Tegangan listrik yang dihasilkan oleh generator sinkron dinaikkan

dengan menggunakan transformator listrik sebelum dihubungkan

pada rel (busbar) melalui pemutus tenaga (PMT).

Semua generator listrik yang menghasilkan energi listrik

dihubungkan pada rel (busbar).

Begitu pula semua saluran keluar dari pusat listrik dihubungkan

dengan rel pusat listrik.

Saluran yang keluar dari rel pusat pembangkit listrik digunakan

untuk mengirim tenaga listrik dalam jumlah besar ke lokasi pemakai

(beban) dan digunakan untuk menyediakan tenaga listrik di lokasi

sekitar pusat pusat pembangkit listrik.
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Selain itu juga ada saluran (feeder) yang digunakan menyediakan

tenaga listrik untuk keperluan pusat pembangkit sendiri yang

digunakan untuk sumber tenaga listrik pada instalasi penerangan,

mengoperasikan motor-motor listrik (motor listrik sebagai

penggerak pompa air pendingin, motor listrik sebagai penggerak

pendingin udara, motor listrik sebagai penggerak peralatan

pengangkat, keperluan kelengkapan kontrol, dan lain-lain).

Pada pusat pembangkit listrik juga memiliki instalasi listrik dengan

sumber tegangan listrik arus searah.

Sumber listrik arus searah pada pusat pembangkit tenaga listrik

digunakan untuk menggerakkan peralatan mekanik pada pemutus

tenaga (PMT) dan untuk lampu penerangan darurat.

Sumber listrik arus searah yang digunakan pada pusat pembangkit

listrik adalah baterai aki yang diisi oleh penyearah.
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Proteksi

Proteksi sitem tenaga listrik adalah suatu proses menjadikan 

Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, dan Pemanfaatan 

(konsumsi) enegi listrik seaman mungkin dari efek-efek kegagalan 

dan kejadian yang menempatkan sistem tenaga pada risiko.

Tidak mungkin kita menjadikan sistem tenaga listrik 100% aman 

(safe) atau 100% dapat diandalkan (reliable), karena biayanya 

akan sangat mahal.

Oleh karena itu perlu penilaian risiko (risk assessment) untuk 

menentukan tingkat bahaya yang dapat diterima terhadap 

kecelakaan atau biaya akibat kerusakan.
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Tujuan proteksi dan koordinasi sistem listrik

menurut ANSI/IEEE Std 242 1986/2001

Prinsip Utama :

Tujuan dari proteksi dan koordinasi sistem 

listrik adalah :

❑ Mencegah kecelakaan pada manusia

❑ Meminimalisasi kerusakan pada peralatan

❑ Membatasi durasi pemadaman listrik

Note :

ANSI = American National Standards Institute

IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers
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Paper of ANSI/IEEE Std 242 1986/2001 (Objectives of Electrical 

System Protection)
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II.10.
Persyaratan K3 

Pemeliharaan Instalasi, 
Perlengkapan, dan 
Peralatan Listrik di 

Transmisi Listrik
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M I.10
Persyaratan K3 Pemeliharaan

Instalasi, Perlengkapan dan Peralatan di 
Transmisi Listrik  
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Diharapkan agar 
Calon ahli K3 Listrik

Mampu memahami dan melakukan 
pembinaan, pengawasan, dan 

penanggulangan K3 Listrik (=pencegahan 
bahaya listrik dan mitigasinya) pada 

Pemeliharaan Instalasi, Perlengkapan 
dan Peralatan di 
Transmisi Listrik  
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1.

Ruang lingkup pemeliharaan 
pada Instalasi Transmisi, 
Perlengkapan Transmisi, 

Peralatan Transmisi
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1.1.

Pengertian dan tujuan 
pemeliharaan pada Instalasi 

Transmisi, Perlengkapan 
Transmisi, Peralatan Transmisi
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2.

Objek pemeliharaan :

Tranformator,
Saluran Udara Tegangan Tinggi, 
Gardu Induk, Pemisah (PMS), 
Pemutus Tenaga Listrik (PMT), 



Objek pemeliharaan :

Penggerak Pemutus Tenaga, Kompesator, 

Peralatan SCADA dan Telekomunikasi, 

PLC, Peralatan Kopling, Kapasitor 

Kopling, Wave trap, Line Matching Unit, 

Peralatan Pengaman, Sistem Pentanahan 

Titik Netral, Kabel Tenaga, Proteksi 

Sistem Penyaluran,   

•
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Objek pemeliharaan :

Charger (Rectifier),  

Automatic Voltaga Regulator (AVR), 

Rangkaian voltage Dropper, 

Rangkaian Proteksi Tegangan Surja 

Hubung, Baterai (DC Power)

124
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Pemeliharaan pada Transmisi Listrik 
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Transformator

Klasifikasi transformator tenaga

Transformator tenaga dapat di klasifikasikan 
menurut sistem
pemasangan dan cara pendinginannya.

1. Pemasangan

❑ Pemasangan dalam
❑ Pemasangan luar
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2. Pendinginan

Menurut cara pendinginannya dapat dibedakan sebagai berikut:

1) Fungsi dan pemakaian

❑Transformator mesin (untuk mesin-mesin listrik)
❑Transformator Gardu Induk
❑Transformator Distribusi

2) Kapasitas dan Tegangan

Contoh transformator 3 phasa dengan tegangan kerja di atas 
1100 kV dan daya di atas 1000 MVA ditunjukkan pada Gambar 
berikut ini.
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Dalam usaha mempermudah pengawasan
dalam operasi, transformator dapat dibagi
menjadi:
transformator besar, transformator sedang, dan
transformator kecil.



Saluran Udara Tegangan Tinggi 

(SUTT)
• Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran 

Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah sarana 

instalasi tenaga listrik diatas tanah untuk menyalurkan 

tenaga listrik dari Pusat Pembangkit ke Gardu Induk (GI) 

atau dari GI ke GI lainnya (antar GI). 

• SUTT/SUTET terdiri dari kawat/konduktor yang 

direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator–isolator 

dengan sistem tegangan tinggi (30 kV, 70 kV, 150 kV 

dan 500 kV).

130



• SUTT/SUTET merupakan peralatan 

buatan manusia. Peralatan ini pada 

dasarnya bisa rusak baik karena salah 

pengoperasian, kesalahan saat 

konstruksi maupun telah melampaui 

masa kerjanya (life time). Salah satu 

cara untuk meningkatkan kemampuan 

kerja dari SUTT / SUTET adalah 

dengan melakukan pemeliharaan 

SUTT / SUTET.
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• Komponen Saluran udara tegangan  

tinggi terdiri Saluran Udara, Saluran 

Kabel, Perlengkapan SUTT/SUTET, 

Tower, Bagian-bagian tower , 

Kondukror, Kawat Tanah, 

Pentanahan Tower, Isolator.
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Perlengkapan Gardu Induk

• Busbar/Rel, Gardu Induk dengan single 

busbar, Gardu Induk dengan Doble busbar 

, Gardu Induk dengan satu setengah / one 

half busbar, Arrester, Transformator 

Instrumen, Transformator Tegangan, 

Transformator Arus, Transformator Bantu, 

Transformator  Ukur
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PMS & PMT

PMS terdiri dari Pemisah Engsel, Pemisah 

Putar, Pemisah Siku, Pemisah Luncur

PMT terdiri : PMT dengan Media pemutus 

menggunakan udara, PMT dengan Hampa 

Udara, PMT dengan Media pemutus 

menggunakan Minyak, PMT dengan Sedikit 

Minyak, Penggerak Pemutus Tenaga
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Peralatan Pengaman

Terdiri dari : Lightning Arester , 

Aplikasi PLC, Komunikasi Suara, 

Penggunaan Kanal 

Suara,Teleproteksi Protection 

Signalling, Remote Terminal Unit 

(RTU), Rele Proteksi, Annunciator.
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Sistem pentanahan gardu induk 

• Gardu Induk merupakan suatu sistem

Instalasi listrik yang terdiri dari beberapa

peralatan listrik dan menjadi penghubung

listrik dari jaringan transmisi ke jaringan

distribusi primer.

• Gardu Induk befungsi sebagai penyalur

daya (KVA, MVA) sesuai dengan

tegangan operasinya.
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• Karena peranannya yang sangat penting

dalam menyalurkan daya listrik dan

menjadi penghubung listrik dari jaringan

transmisi ke jaringan distribusi primer

maka harus diterapkan sistem pentanahan

yang memenuhi persyaratan sistem

pengaman yaitu :
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Persyaratan Sistem 

Pentanahan
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• Sistem pentanahan Gardu Induk harus 

peka terhadap gangguan yang terjadi, dan 

secara proposional mampu mendeteksi 

gangguan dengan tepat di area atau zona 

yang di amankan



• Sistem Pentanahan Gardu Induk harus 

handal. Tidak boleh gagal, mampu bekerja 

sesuai dengan pengaturan yang 

diterapkan pada sistem pentanahan 

tersebut. 
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Berbagai macam pemeliharaan yang 

pernah terjadi di jaringan SUTT / SUTET 

antara lain :
• Penggantian isolator pecah

• Pembersihan isolator karena polusi

• Perbaikan kawat rantas

• Pembersihan kawat dari layang-layang

• Pengecekan member tower termasuk number & danger 

plate
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• Pemeriksaan pondasi tower (leveling, retak)

• Pemeriksaan kelengkapan tapak tower (patok tanda 

batas tanah PLN, urugan tanah tapak tower)

• Pengecekan Tahanan Pembumian

• Pemeriksaan jarak bebas konduktor dengan benda di 

sekitarnya

• Tanah sekeliling pondasi longsor

• Pondasi turun, tanah dasar pad mengalami sliding arus 

air bawah tanah

• Kualitas beton pondasi tower 

141



• Ketahanan beton terhadap jenis materi tanah/bahan di 

sekelilingnya

• Grounding (cek periodik, rawan pencurian)

• Pohon tumbang (diluar row)

• Pencurian baut & member tower termasuk fenomena 

penggergajian member tower

• Kawat rantas (karena : haspel, pelaksanaan, petir, akibat 

lain)

• Layang-layang
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• Pohon/benda di dalam jarak bebas

• Tension clamp konduktor  (tekanan mesin pres, 

pemilihan mata dies, bahan, manusia)

• Tension clamp gsw (material)

• Suspension clamp konduktor

• Joint sleeve (tekanan mesin pres, pemilihan mata dies, 

bahan, manusia

• Joint box opgw (rawan pencurian)
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Pemeliharaan Trafo Tenaga
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6.

Checklist Identifikasi Potensi 

bahaya listrik

(Shock, Arc,Blast dan bahaya 

lainnya) pada Instalasi 

Transmisi, Perlengkapan 

Transmisi, Peralatan Transmisi
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1.Jangan membiasakan diri mencoba secara
sengaja maupun tidak sengaja memegang benda-
benda logam yang kemungkinan bisa ada
tegangan listriknya.

Temuan

CHECK LIST Cara mencegah bahaya SHOCK

Rekomendasi

2.Isolasi bagian-bagian terbuka yang
bertegangan.

4.Beri pagar pengaman pada bagian-bagian
bertegangan yang kemungkinan bisa tersentuh
manusia secara tidak sengaja, pasang peralatan
Interlocking (bila perlu).

3.Beri tutup yang aman pada bagian-bagian yang
bertegangan

5.Pasang Grounding pada Instalasi listrik

8.Laksanakan LOTO (Lock Out Tag Out) sewaktu
melakukan pekerjaan listrik.

6.Pasang Grounding pada bagian-bagian yang
kemungkinan bisa bertegangan (misalnya frame
dari motor, dan lain-lain)

9.Gunakan PPE yang benar

Uraian

7.Pasang ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
dengan sensitivity maksimum 30 mA. Nama lain
dari ELCB adalah GPAS (Gawai Proteksi Arus Sisa),
alias RCCB (Residual Current Circuit Breaker),
alias RCD (Residual Current Detector), alias GFCI
(Ground Fault Current Interrupter).
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1.Pada saat melakukan pekerjaan Pemeliharaan,
harus selalu listriknya dimatikan dulu (off &
LOTO), kecuali terpaksa.

Temuan

CHECK LIST Cara mencegah bahaya ARC FLASH

Rekomendasi

2.Hindarkan kemungkinan terjadinya short circuit,
dan pastikan harus ada alat proteksi (CB atau
Fuse)

4. Gunakan Alat Pelaindung Diri (APD) yang baik
dan benar

3. Hindari Kondisi tidak aman (Unsafe condition)
dan Perilaku yang tidak aman (Unsafe Act)

1. Hindarkan kemungkinan terjadinya short
circuit, dan harus ada alat proteksi (CB atau Fuse)

3. Gunakan jenis kabel yang benar

2. Gunakan kulaitas kabel (kawat dan isolasi)
yang baik

4. Gunakan ukuran kawat yang sesuai dengan KHA
(Ampacity)nya.

Uraian

CHECK LIST Cara mencegah 
bahaya ARC yang menyebabkan Kebakaran (FIRE)

5. Hindari terjadinya “Loss connection”

Uraian RekomendasiTemuan
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Temuan

Cara mencegah bahaya BLAST karena 
Pemeliharaan yang kurang baik pada Peralatan

Rekomendasi

1.Laksanakan pekerjaan Pemeliharaan (PM, PdM, 
dan CM) sesuai dengan prosedur-prosedur 
pemeliharaan (Maintenance Prosedures).

2.Lakukan JSA (Job Safety Analysis) untuk setiap 
pekerjaan Pemeliharaan (PM, PdM, CM)

1. Hindari kemungkinan terjadinya short circuit

2. Pastikan Breaking Capacity dari Fuse dan Circuit
Breaker adalah lebih besar daripada Maximum
Short Circuit pada titik terjadinya short circuit
tersebut. Maximum Short Circuit pada setiap titik
Bus dihitung menggunakan software misalnya
ETAP (Electrical Transient Analizer Program), atau
dengan menggunakan Tabel seperti contoh dari
PLN.

Uraian

Cara mencegah BLAST yang terjadi karena 
Interrupting Rating yang tidak benar pada CB & Fuse

Uraian RekomendasiTemuan
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Temuan

Cara mencegah bahaya listrik lainnya

Rekomendasi

a. Bahaya Induksi Electromagnetic ketika sedang 
melakukan pekerjaan pemeliharaan listrik

b. Bahaya radiasi ketika sedang melakukan 
pekerjaan pemeliharaan listrik 

c. Bahaya radiasi ketika sedang melakukan 
pekerjaan pemeliharaan listrik 

d. Bahaya terpeleset ketika sedang melakukan 
pekerjaan pemeliharaan listrik 

Uraian

e. Bahaya jatuh dari ketinggian ketika sedang 
melakukan pekerjaan pemeliharaan listrik 

f. Bahaya jatuh dari ketinggian ketika sedang 
melakukan pekerjaan pemeliharaan listrik 

g. Bahaya tersentuh panas pada peralatan listrik 
ketika sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan 
listrik

h. Dan lain-lain :
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................



TERIMA KASIH
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