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Abstract 

In farming, clean water is a basic need to wash food, drink, bathe and clean the cow 

shed. Provision of clean water is by means of an electric water pump. Meanwhile, electricity 

prices tend to rise gradually, consequently monthly the electricity bill for farming needs rise. 

Another thing, the power outage in the countryside sometimes happens in a long duration. 

The stability of clean water availability at the location of livestock groups is disrupted. One of 

the best solution approaches to overcome these problems is to create and develop applied pro-

ducts related to renewable energy and energy independence, namely solar power supply unit. 

This power supply unit uses 2 150WP 12 Volt solar panels, 2 solar charge controllers, 3 

100Ah batteries and a DC to AC 1500W inverter. The result of the development of this solar 

powered power supply unit is about 300 Watt. Its main function is to turn on the water pump 

during the day and in addition it is able to turn on the led light for street lighting at night. 

Based on the observations, this unit has been operating well and effectively for about 1 month 

and successfully assisted members of the cow farm groups in the provision of clean water.  
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A. PENDAHULUAN 

Di Indonesia khususnya di daerah pe-

desaan banyak dijumpai kelompok ternak 

sapi. Kelompok ini beranggotakan para pe-

ternak sapi yang berdomisili dalam satu wi-

layah (satu kampung). Dalam sebuah kelom-

pok ternak sapi biasanya beranggotakan se-

kitar 20-30 peternak dengan jumlah sapi ju-

ga sekitar 30 ekor.  

Guna menunjang kegiatan kesehari-

annya, air bersih merupakan sebuah kebu-

tuhan pokok bagi setiap anggota kelompok 

untuk mencuci makanan sapi, minuman sa-

pi, memandikan sapi dan membersihkan kan-

dang sapi. Apabila ada sekitar 30 ekor sapi 

maka kebutuhan air bersih setiap harinya 

bisa ratusan liter. Pada umumnya untuk 

mensuplai air bersih tersebut para warga ke-

lompok bergotong-royong membuat sumur 

tanah dan menara untuk penampungan air 

bersih. Air dinaikkan dari dalam sumur de-

ngan menggunakan pompa listrik hingga ma-

suk ke bak penampungan di menara air. Apa-

bila digunakan pompa air yang berkekuatan 

sekitar 125 watt dan supaya rata-rata waktu 

operasi pompa tidak lebih dari 5 jam terus 

menerus, maka diperlukan 2 buah pompa 

air. Dengan demikiam, total daya pompa air 

tersebut 250 watt. Dari pengalaman di lapa-

ngan untuk memenuhi kebutuhan air bersih 

seluruh anggota kelompok ternak sapi, da-

lam 1 harinya rata-rata harus menghidupkan 

pompa air itu selama 5 jam. Lalu hal ter-

penting yang perlu diketahui disini adalah 

bahwa semua aktifitas para anggota kelom-
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pok ternak itu dilakukan di siang hari (bia-

sanya di pagi atau sore hari).      

Sementara itu akhir-akhir ini harga 

listrik cenderung naik terus karena pemerin-

tah lambat laun mencabut subsidi untuk lis-

trik. Akibatnya, tagihan rekening listrik tiap 

bulan untuk kelompok ternak sapi ini juga 

semakin naik. Hal ini tentu mengurangi pen-

dapatan anggota kelompok ternak, atau de-

ngan kata lain beban bulanan para anggota 

kelompok ternak sapi itu semakin berat. Se-

lain itu, jaringan listrik PLN di pedesaan ter-

kadang mengalami pemadaman dengan du-

rasi cukup lama (lebih dari 1 jam). Tentu saja 

ini mengganggu stabilitas ketersediaan air 

bersih di lokasi kelompok ternak tersebut.  

Berangkat dari permasalahan di atas 

dan juga mengingat kondisi riil di lapangan, 

maka salah satu pendekatan solusi untuk me-

mecahkan permasalahan itu adalah dengan 

membantu membuatkan unit pensuplai daya 

listrik khusus untuk menghidupkan pompa 

air 250W yang bersumber listrik bukan dari 

listrik PLN, akan tetapi dengan mengguna-

kan tenaga matahari (Sujit, 2015). Pemilih-

an tenaga matahari sebagai sumber energi 

listrik ini dengan berbagai alasan dan per-

timbangan di antaranya: (1) semua kegiatan 

warga kelompok yang berhubungan dengan 

sapi dilakukan di siang hari; (2) Indonesia 

adalah negara tropis yang setiap hari disi-

nari oleh matahari lebih dari 5 jam efektif 

(Handayani dkk., 2012); dan (3) relatif le-

bih mudah membuatnya dan mudah menca-

ri komponennya. 

Energi dari pancaran sinar matahari 

dapat diubah menjadi energi listrik (Hoque 

& Das, 2013). Pembangkit listrik tenaga sur-

ya (PLTS) saat ini sudah mulai populer se-

bagai bagian dari renewable energy dan ke-

mandirian energi (Sujit K., 2013; Kemente-

rian ESDM RI, 2016). Saat ini sudah ba-

nyak produk teknologi terapan yang diguna-

kan di perumahan berupa sebuah sistem re-

newable energy PLTS dengan daya kecil 

(berkisar antara 300-450 watt saja). Adapun 

komponen yang diperlukan untuk mengem-

bangkan PLTS jenis ini adalah sebagai beri-

kut (Endecon Engineering, 2001; Roos, 

2009; The National Renewable Energy Lab., 

2003). Panel sel surya yang akan mengubah 

cahaya matahari menjadi energi listrik, bat-

tery (aki) sebagai media penyimpanan ener-

gi listrik tersebut, Solar Charge Controller 

(SCC) yang akan mengatur dan mengenda-

likan proses pengisian dan pengosongan 

battery, dan inverter yang akan mengubah 

tegangan baterai (DC) menjadi tegangan 

AC dan sistem instalasi kelistrikan. Unit pen-

suplai daya bertenaga matahari khusus un-

tuk pompa air listrik ini secara teori dapat di-

desain seperti dipaparkan dalam Gambar 1.  

Adapun tujuan dikembangkannya unit 

pensuplai daya bertenaga matahari ini ada-

lah (1) untuk membantu para peternak sapi 

yang tergabung dalam kelompok ternak sa-

pi dalam menjaga stabilitas persediaan air 

bersih untuk keperluan sehari-hari; (2) ikut 

meringankan beban para anggota kelompok 

ternak sapi dalam membayar rekening lis-

trik PLN bulanan. Kemudian dari sini bisa 

diambil manfaat dari dikembangkannya unit 

pensuplai daya bertenaga matahari ini, yak-

ni para peternak sapi yang tergabung dalam 

kelompok ternak sapi dapat lebih terjamin 

dalam kelangsungan kegiatan sehari-hari se-

perti misalnya: memberi minum, memandi-

kan sapi, dan membersihkan kandang sapi. 

Adanya penurunan tagihan listrik bulanan 

diharapkan sedikit banyak dapat membantu 

meningkatkan pendapatan total para anggo-

ta kelompok ternak tersebut. 

 

 

 

 

 

 



165 

 

Pengembangan Unit Pensuplai Daya Bertenaga Surya untuk Pompa Air Kelompok Ternak Sapi di Daerah Pedesaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Diagram Rangkaian Unit Pensuplai Daya Listrik Bertenaga Matahari 

 
C. METODE PENGABDIAN  

Untuk pembuatan unit pensuplai daya, 

pertama pengadaan dan penyediaan barang 

material dan komponen. Berdasarkan Gam-

bar 1 di atas, maka komponen yang diperlu-

kan adalah panel surya, solar charge con-

troller, media penyimpan energi listrik (ba-

terai) dan inverter dari DC ke AC. Selanjut-

nya melakukan perakitan dan instalasi kom-

ponen. Kegiatan ini dapat melibatkan ang-

gota kelompok ternak.  

Setelah tahap pembuatan dan pengem-

bangan selesai, langkah berikutnya adalah 

melakukan uji coba produk. Unit pensuplai 

daya bertenaga matahari, uji coba dilakukan 

dengan menyalurkan listrik keluaran unit ke 

pompa air di siang hari dan menyalakan 

lampu led di malam hari. Saat uji coba dila-

kukan perekaman data unjuk kerja kemudi-

an dilakukan evaluasi untuk mengetahui apa-

kah keluarannya sudah sesuai dengan yang 

diinginkan. Jika belum, perlu dilakukan per-

baikan sistem sampai diperoleh hasil sesuai 

dengan yang diharapkan. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hal pertama yang harus dilakukan da-

lam pengembangan pensuplai daya bertena-

ga matahari ini adalah menghitung kebutuh-

an daya listrik per harinya sehingga akan di-

peroleh informasi kebutuhan jumlah panel 

surya. Untuk mengetahui berapa jumlah dan 

spesifikasi solar panel yang dibutuhkan di-

gunakan pendekatan perhitungan sederhana 

berikut ini. Dari hasil survei langsung di la-

pangan (di area kelompok kandang sapi), 

piranti yang harus disuplai energi listrik ha-

nya ada dua macam yakni: (1) pompa air 

berjumlah 2 unit yang digunakan untuk me-

ngisi air di bak penampungan air; dan (2) 

lampu-lampu penerangan jalan. Piranti pom-

pa air menggunakan tegangan listrik AC 

220 Volt dan berkekuatan sekitar 125 Watt. 

Pompa air tidak dihidupkan secara terus- 

menerus selama 24 jam, namun jika dirata-
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rata hanya sekitar 4-5 jam saja dalam se-

hari. Kemudian lampu-lampu penerangan 

kandang yang berjumlah 30 buah titik lam-

pu (masing-masing berdaya 5 Watt). Lam-

pu-lampu penerangan ini akan menyala te-

rus mulai dari sekitar jam 18:00 sore hingga 

terbit fajar (sekitar jam 05:00 pagi) atau se-

kitar 11 jam.  

Jumlah kebutuhan energi listrik dalam 

1 hari secara keseluruhan untuk kelompok 

ternak tersebut berarti sekitar 125 Watt x 2 

x 5 Jam = 250 Watt x 5 Jam = 1250 Watt 

Jam. Jadi, jika rata-rata efektif waktu pe-

nyinaran matahari di Indonesia adalah 5 

jam dalam 1 hari, maka untuk kasus ini cu-

kup digunakan 2 buah panel surya 150 Watt 

Peak (WP). Sehingga akan diperoleh energi 

rata-rata sebesar = 300 Watt x 5 Jam = 1500 

Watt Jam. Sisanya yang 250 Watt Jam di-

pergunakan untuk menghidupkan serangkai-

an lampu led (12 volt DC) warna putih di 

malam hari. 

Panel sel surya yang digunakan berje-

nis monocrystalline (James, 2012) dengan 

spesifikasi daya  keluaran  pada kondisi pe-

nyinaran matahari paling optimum adalah 

150 Watt, tegangan dan arus keluaran mak-

simum sekitar 18 Volt dan 8 Ampere. Selan-

jutnya, energi listrik yang dihasilkan oleh 2 

buah panel sel surya ini harus ditampung 

atau disimpankan ke media penyimpan ener-

gi listrik. Dalam hal ini digunakan battery 

(akumulator) basah dengan spesifikasi tega-

ngan keluaran 12 volt DC 100Ah sebanyak 

3 buah. 

Kemudian untuk menyalurkan energi 

listrik dari panel surya ke media penyimpan 

(akumulator) diperlukan Solar Charge Con-

troller (SCC) dengan Pulse Width Modula-

tion (PWM) berbasis mikrokontroller. Se-

lain itu, SCC juga berfungsi untuk mengon-

trol tegangan dan arus yang masuk dan ke-

luar battery. Apabila tegangan baterai sudah 

mencapai batas maksimum (artinya sudah 

penuh), maka secara otomatis SCC akan 

mengurangi arus yang masuk ke battery. 

Hal ini untuk membuat baterai tidak panas 

(sehingga tidak cepat rusak). SCC juga 

akan memberikan informasi tentang kondisi 

battery apakah dalam kondisi full, normal, 

low ataupun empty power. SCC yang di-

gunakan dengan spesifikasi arus maksimum 

20 Ampere. Meskipun demikian, dengan 

mempertimbangkan kondisi riel di lapangan 

maka untuk mengurangi efek panas yang 

timbul di dalam SCC akibat arus dan suhu 

lingkungan yang tinggi dan juga untuk anti-

sipasi jika terjadi lonjakan arus tiba-tiba, 

dalam pengembangan PLTS ini digunakan 

dua buah SCC yang berbeda jenis fiturnya. 

Setiap panel surya akan masuk ke sebuah 

SCC, lalu kedua SCC akan mencharge larik 

paralel batery yang sama. Jenis pertama dari 

SCC adalah non-programmable SCC (Gam-

bar 2 kiri) dan jenis kedua adalah program-

mable SCC (Gambar 2 kanan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. SCC Nonprogrammable (Kiri) dan SCC Programmable (Kanan) 
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Kedua jenis SCC ini sama-sama bisa 

men-charge batery dan dapat mendeteksi 

jika baterai sudah full-charged (yang akan 

memutus jalur ke baterai secara otomatis) 

ataupun bisa mendeteksi jika battery low-

charged (yang akan memutus saluran ke 

beban). Bedanya untuk yang programable, 

SCC ini dapat diprogram ketika matahari 

sudah terbenam (tidak ada arus yang masuk 

ke SCC) maka SCC ini akan mengaktifkan 

jalur ke beban (lampu led akan menyala) 

secara otomatis. Lamanya waktu aktif jalur 

beban ini sesuai dengan nilai yang di-input-

kan (diprogram) oleh pengguna. Dalam unit 

PLTS yang dikembangkan untuk mitra ini, 

SCC programmable diprogram 11 jam aktif 

(nyala). Artinya, ketika matahari terbenam 

penuh (sekitar jam 18:00), lampu led akan 

menyala sendiri dan 11 jam kemudian (atau 

sekitar jam 05:00 pagi) lampu led tersebut 

akan mati sendiri. Sementara itu, untuk SCC 

nonprogrammable tidak ada fitur otomatis 

nyala sendiri ketika tidak ada sinar matahari 

Komponen utama lainnya adalah in-

verter DC-to-AC (220 volt). Komponen elek-

tronik ini berfungsi untuk mengubah tega-

ngan 12 Volt DC dari 3 buah baterai men-

jadi tegangan 220 AC sehingga bisa digu-

nakan untuk menggerakkan 2 buah pompa 

air (motor AC). Adapun spesifikasi teknis 

dari inverter ini adalah sebagai berikut. Pure 

Sine Wave, merk TBE dengan daya output 

maksimum 1500 Watt. Terdapat 2 jenis in-

verter DC-to-AC yakni modified-sine wave 

inverter (gelombang sinus termodifikasi) 

dan pure-sine wave inverter (gelombang 

sinus murni). Kualitas pure-sine wave lebih 

bagus karena karakteristiknya mendekati 

sama dengan gelombang sinus listrik PLN. 

Digunakan jenis inverter yang keluarannya 

gelombang sinus murni karena tidak akan 

merusak beban yang bersifat induktif (se-

perti misalnya motor listrik). Hal ini berbe-

da jika digunakan jenis inverter modified-

sine wave karena bentuk gelombang keluar-

annya tidak murni sinus (tapi mirip gelom-

bang kotak & gergaji) maka tidak cocok 

jika digunakan untuk menggerakkan beban 

induktif. Langkah selanjutnya adalah insta-

lasi dan ujicoba unit pensuplai daya berte-

naga matahari di lapangan (Gambar 3). 

Bagaimanapun juga output daya lis-

trik dari unit pensuplai daya tenaga mata-

hari ini akan sangat bergantung dengan kon-

disi cuaca saat itu. Apabila seharian cuaca 

di lokasi mitra mendung atau tidak ada si-

nar matahari yang optimal tentunya unit 

pensuplai daya ini tidak cukup tenaga untuk 

menggerakkan pompa air. Jika hal ini ter-

jadi maka pensupply daya pompa air harus 

di-switch ke jalur listrik PLN. Oleh karena 

itu perlu dirancang mekanisme switch jalur 

power supply ke pompa air antara mini 

PLTS dan PLN yang mudah dan fleksibel. 

Untuk keperluan tersebut digunakan saklar 

tuas 3 posisi (perhatikan Gambar 1). Jika 

tuas di posisi I maka pompa tersambung ke 

jalur PLN dan jika di posisi II maka pompa 

akan tersambung ke unit pensuplai daya 

tenaga matahari. 

 
Gambar 3. Hasil Instalasi Unit Pensuplai Daya Tenaga Matahari dan Pompa Air 
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PENUTUP 

 Produk renewable energy sederhana 

yang berhasil dikembangkan untuk mem-

bantu kelompok ternak sapi berupa pensu-

plai daya listrik tenaga matahari (PLTS) 

skala kecil. Unit pensuplai daya listrik te-

naga matahari berdaya 300 Watt yang dapat 

difungsikan untuk menggerakkan pompa air 

berdaya 125 Watt dengan waktu operasio-

nal rata-rata perhari 4-5 jam di siang hari. 

Adanya unit pensuplai daya bertenaga ma-

tahari ini mampu mengurangi beban ang-

gota kelompok ternak sapi ketergantungan 

suplai listrik dari PLN juga menjaga stabili-

tas ketersediaan air bersih di lokasi kelom-

pok ternak. 

Adanya produk terapan unit pensuplai 

daya tenaga matahari ini dapat menarik dan 

menyadarkan masyarakat (khususnya di pe-

desaan) akan arti pentingnya renewable ener-

gy dan kemandirian energi. 

Sebagai saran ke depannya, unit pen-

suplai daya ini bisa ditambah daya output-

nya sehingga bisa digunakan untuk mem-

bantu berbagai keperluan lain yang lebih 

luas bagi warga. Selain itu, kemasan unit ini 

dibuat sekomunikatif dan sesederhana mung-

kin sehingga dapat digunakan sebagai me-

dia pembelajaran energi terbarukan untuk 

murid-murid sekolah dasar dan menengah 

di sekolah-sekolah di sekitar lokasi. 
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